
Csernobil leszerelési terve, 

Fukushimai tapasztalatok - leszerelés

Répánszki Réka
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A csernobili blokkok üzemideje:
• 1. blokk 1977-1996
• 2. blokk 1978-1991
• 3. blokk 1980-2000
• 4. blokk 1983-1986

2000. december 15. az utolsó működő blokk is leáll
2002. március 22. leszerelési engedély kiadása
2002 nyarán halasztást kérnek (pénz, szennyezettség)
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Központi reaktor 
csarnok

Épület szerkezetek

Erősen 
szennyezett 
Fémszerkezet

Üzemanyag

Bontási határok
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• Nincsen leszerelési tapasztalat, 
alap

• Nincsen meg a szükséges 
telephelyi infrastruktúra kiépítve 
hozzá

• Nincsen részletes - 4-es blokkra is 
kiterjedő - leszerelési terv

• Nincsen megfelelő tároló 
létesítmény a hulladékoknak 
(nagy aktivitású hulladékoknak se)

• Nincsenek tervek a telephely 
további használatáról

• A szarkofág sugárzási helyzetét 
még nem tudják kezelni
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Leszerelési halasztási kérelem • A bomlási-aktivitási időtagok 
számítása

• Gazdasági - pénzügyi tervezés

• Tároló kapacitás kiépítése

• A szükséges infrastruktúra 
kiépítése

• Nagy aktivitású / hosszú felezési 
idejű szennyezők hulladékok

• Nemzetközi pénzügyi segítség 
kérése

• Leszereléshez szükséges eszközök, 
szerszámok tervezése - gyártása, 
robotok 

A biztonságos leszerelés feltételeinek
definiálása (időtagok)

Halasztás, de meddig???

Pénzügyi megvalósíthatóság - biztonságos 
leszerelés figyelembe vételével
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CSERENOBIL MA.....
Csernobil környéke... 35 év távlatában
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Hogyan is kezdődött?

• Volt egy 9-es erősségű földrengés az 
óceán alatt amit egy hatalmas 
történelmi szinteket meghaladó 
szökőár kísért

Fukushima 2011.03.11.

Fukushima-Daiici problémái:
• Régi blokkok (1971, 1974, 1976, 1978, 1979)
• 1 telephelyen 3 blokk típus, 4 féle design 

(BWR-3, BWR-4 és BWR-5), más más építővel 
(GE, GE/Toshiba, Hitachi, Toshiba)

• Kiszervezett karbantartás.... ki mihez ért?
• Tervezési alap (6,1 m szökőár, ~5-ös 

földrengés )
• 13db DG (10 vízhűtésű, 3 levegő - ebből 2 

nincs )
• Cunami risztás 3m 



A Pusztításról képekben.... (TEPCO)
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Telephelyen kívül

Telephelyen belül



Atomenergiáról mindenkinek 2019. 
november 21. Szeged
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(TEPCO)
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A Fukushima.... 8 év múlva.... 
Telephelyen kívül

2013-ban alapítottak egy tartományi radioaktív hulladék lerakót, a prefektúra kis és közepes
aktivitású hulladékainak elhelyezésére (14 réteg, rétegenként 2 m magasan + 50 cm takarás)
• Mindent elégetnek - Hamu - cementezve kockákban
• Talaj zsákokban
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A Fukushima.... 8 év múlva.... 
Telephelyen belül
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A Fukushima.... 8 év múlva.... 
Telephelyen belül / Saját fotók
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A Fukushima.... 8 év múlva....
Blokkok / TEPCO

1. blokk 2. blokk 3. blokk 4. blokk

• Törmelék eltávolítása
2018. január óta

• 2023-ban a kiégett
fűtőelemeket kezdik
kipakolni a pih.med-ből

• 2017-től az olvadék
vizsgálata folyik

• 2018-óta kamerás
vizsgálatok folynak

• 2019-ben mintát vettek
az olvadékból

• 2021-től az olvadék
fúrását, kiemelését
gyakorolják, majd
kivitelezik

34°C27°C 31°C

• 2014 december 22-én
kiemelték az utolsó
kiégett fűtőelem
kazettát

• Dekontaminálás után
megkezdik a blokk
leeszerelését

• 2017-ben kamerás
vizsgálatok voltak,
feltérképezték az
olvadékot

• 2019. szeptemberig
28db kiégett
fűtőelemkazettát
távolítottak el a
pih.med-ből
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A Fukushima.... 8 év múlva....
Blokkok / saját fotók
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Hogyan tovább????



Köszönöm a figyelmet


